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ANDE Solicitud de Accion Correctiva (SAC) SRR
Solicitud de Accién de Mejora (SAM) :::::;wm "
1- Categoria
[X JHallazgo [ Jobservacion
2- Origen del Hallazgo u Observacién
[ JAuditorias [X JActividades de rutina [ Jotros

3- Descripcion del Hallazgo u Observacion
Se detecta error en la medicion de auscultacion; especificamente en cuanto al protocolo de
apertura/cierre de las valvulas de los manometros instalados en la galeria de la Presa Yguazu,
‘estos afectan directamente las mediciones de los drenes en los cuales se encuentran instalados,
y también las mediciones de los aforadores totalizadores (caudalimetros). i

Area emitente; GT/DSP  Emitido por: Miguel Gill Firma: " Fecha: 'Z(o/oi)'zz

Area origen del Hallazgo u Observacion: ~ Seccién Monitoreo de Presas (GT/DSP

4- Andlisis de las causas
La causa principal radica en que durante la campafa de medicion de drenes y aforadores,
se efectua la operacion de las valvulas y los cierres de las mismas, afectando directamente

las mediciones de estas.
Nombre y Apellido del funcionario: Karistine Mongelos Firma:‘&awf' vaf{ Fecha: 26 !’1«"4"/23
5- Acciones i
Accién
Nro. Accién °‘:’::§".::§:°’ Plazo / Fecha | Responsable Firma
Mejora (AM)

Protocolar la medicién de forma a medir
los drenes en la Ulitima semana del mes, r
1 |dejando las mediciones de los manéme- | AM | 17/12/2023 GT/DSP

tros solo las primeras tres semanas del
mes.

/

Nombre y Apellido del funcionario: Miguel Gill Firma% Fecha: 2{, IO[/‘D
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