ANDE Solicitud de Accién Correctiva {SAC) OITES He2. 202
- Solicitud de Accidn de Mejora {SAM) Codigo:

:_"--———w—m Actualizacién: 00

1- Categoria
[ JHallazgo [X]Observacion

2- Origen del Hallazgo u Observacion
[_JAuditorias [_JActividades de rutina XJotros

3- Descripcion del Hallazgo u Observacién

...} Se observa fallas en los interruptores neuraticos, debido a las constantes perdidas de aire, e e
.. B2nel 52-71 del TR-01 Jado 220 kV v el 52-72 TR-02 tado 220KV,

Area emitente: GT/TES __ Emifido por: __Rolando Chavez _ _Firma: { ¥

Area origen del Hallazgo u Observacion; Departamento de Transmision Este

12 22

4- Andlisis de las causas

. 1-Debido a la perdida de aire, el compresor no para, por lo que recalienta tode » el circuito de contactores
. o que a sy vez hace actuar el rele termico, dejando indisponible el interruptor {BLOQUEADO) _
. 2 Los Interruptores deben ser cambiados por olro de accionamiento megcanico, que ofrezca

~mayorconfiabiidad. i e
e e e e gy ,
Nombre y Apellido del funcicnario: Rolando Chavez e Firma{ Y&,  Fecha: _2;{1_2/_22
5- Acciones
Acchin

Nro, Accion el Plazo / Fecha |Responsable| Firma
Hejora [AM)

1 . |Traslado de los nuevos interruptores, - —t

.. .|2lBES-CAL S __AM jun-23 _____IRolando Chavez
| 2 |Gambio del Interruptor del TR-01 AG_ | ago-23  |Rolanda Chavez

3 |Cambio del Interruptor del TR-02 AC dic-23 Rolango Ghavez

o Firma/ ﬂ)ﬁ"? _\/ Fecha: Zﬂ_}_}}l 2z

N ¢
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Ing. Horaclo D.Schupp C.

Jefe GT/OT

Nombre y Apellido del funcionario: Rolando Chavez




